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Oversendelse av tillatelser til nye 132 kV kabler ved Tronsholen og 

Kleivane 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Lyse Elnett AS konsesjon og 

ekspropriasjonstillatelse for å bygge og drive ny 132 kV kabler ved Tronsholen og Kleivane i Sandnes 

kommune. Vedlagt oversendes NVEs tillatelser (anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse) og 

notatet «Bakgrunn for vedtak» av i dag. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/kraftledninger.   

Disse tillatelsene kan påklages, se opplysninger i konsesjonsdokumentet og ekspropriasjonstillatelsen. 

Eventuelle klager vil bli sendt Lyse Elnett AS til uttalelse før saken legges fram for Olje- og 

energidepartementet.  

Vi minner om at ekspropriasjonstillatelsen faller bort hvis skjønn ikke er begjært innen ett år fra endelig 

vedtak, jf. oreigningsloven § 16. 

Orientering av grunneiere/rettighetshavere  

Vedlagt følger et brev med underretning om vedtakene. NVE ber om at dette så snart som mulig blir 

sendt til berørte grunneiere/rettighetshavere. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal 

varsles. 

NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med opplysning om dato for utsendelsen. 
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Orientering av systemansvarlig 

NVE viser til forskrift om systemansvaret i kraftforsyningen. Konsesjonæren plikter å informere 

systemansvarlig i tråd med kravene i gjeldende forskrift. Nye anlegg eller endringer i eksisterende 

anlegg kan ikke idriftsettes uten etter vedtak fra systemansvarlig. Plikten til å informere systemansvarlig 

gjelder også ved senere endringer av anlegget som ikke utløser behovet for ny anleggskonsesjon. 

 

 

Med hilsen 

 

Siv Sannem Inderberg 

seksjonssjef 

Lisa Vedeld Hammer 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Sammendrag 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Lyse Elnett AS tillatelse til å bygge og drive to nye 

kabelanlegg i Sandnes kommune. Lyse Elnett får tillatelse til å legge nye 132 kV kabler mellom 

Tronsholen transformatorstasjon og Lyse Elnett sine lokaler i Ålgårdsveien 80 over en strekning på ca. 

600 meter og til å legge en ca. 300 meter lang 132 kV kabel som erstatning for luftledningen ved 

Kleivane. NVE gir samtidig Lyse Elnett tillatelse til ekspropriasjon av grunn- og rettigheter til 

bygging og drift av anleggene. 

Bakgrunnen for tillatelsen er at det er behov for å bytte ut de eksisterende kablene ved Tronsholen 

fordi de er gamle. Ved Kleivane skal det kables for å legge til rette for utbygging av boliger og veg og 

dette betales av utbygger.  

NVE mener virkningene av anleggene totalt sett vil være små etter at anleggsperioden er over. Lyse 

Elnett må levere en miljø-, transport- og anleggsplan før anleggsarbeidet kan starte. I planen skal det 

beskrives hvordan anleggsarbeidet skal gjennomføres og hvordan Lyse Elnett skal minimere 

virkninger for natur og kulturminner under arbeidene.  

Innhold 

Sammendrag ............................................................................................................................................ 1 
Innhold .................................................................................................................................................... 1 
1 Søknaden ......................................................................................................................................... 1 
2 NVEs behandling av søknaden ........................................................................................................ 2 

2.1 Høring av konsesjonssøknad og søknad om ekspropriasjon ................................................... 2 
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3 NVEs vurdering av søknaden og vedtak ......................................................................................... 4 
3.1 Vurdering av tekniske og økonomiske virkninger ........................................................................ 4 
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Kleivane .......................................................................................................................................... 4 

3.2 Vurdering av virkninger for miljø og samfunn ............................................................................. 5 
Tronsholen ....................................................................................................................................... 5 
Kleivane .......................................................................................................................................... 5 
Midlertidige riggområder ................................................................................................................ 7 

3.1 NVEs vedtak............................................................................................................................ 8 
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4.1 Hjemmel .................................................................................................................................. 8 
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4.3 Interesseavveining ................................................................................................................... 9 
4.4 NVEs samtykke til ekspropriasjon .......................................................................................... 9 
4.5 Forhåndstiltredelse ................................................................................................................ 10 

Vedlegg A - Oversikt over lovverk og behandlingsprosess .................................................................. 10 

 

1 Søknaden 

Lyse Elnett søkte den 5.2.2018 om tillatelse til å fornye 50 kV jordkablene ved Tronsholen 

transformatorstasjon og for å kable deler av 50 kV ledningen ved Kleivane. Mellom Tronsholen 

transformatorstasjon og Lyse Elnett sine lokaler i gamle Ålgårdsveien 80, ligger det i dag tre kabelsett 

som er gamle og må byttes ut. Lyse Elnett søker derfor om tillatelse til å legge tre nye kabelsett over 

en strekning på ca. 650 meter, som erstatning for de gamle kabelsettene. Ved Kleivane er det 

fremkommet ønske om forlengelse av en eksisterende jordkabel for å frigjøre areal til boliger og veg. 
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Lyse Elnett søker derfor om tillatelse til å kable ca. 300 meter av eksisterende kraftledning her. Det 

søkes også tillatelse til å rive kraftledningen på denne strekningen. Det søkes om tillatelse til å legge 

de nye jordkablene med 132 kV spenningsnivå selv om de skal drives på 50 kV inntil videre. 

Lyse Elnett AS søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge 

og drive de elektriske anleggene. Samtidig søkes det om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn 

og adkomstrettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. 

 

Figur 1: Lilla viser omsøkte kabeltraseer, rød viser eksisterende kraftledninger. Kilde: Søknaden 

2 NVEs behandling av søknaden 

NVE behandler konsesjonssøknaden etter energiloven og forskrift om konsekvensutredninger og 

søknad om ekspropriasjonstillatelse etter oreigningslova. Tiltaket skal også avklares etter andre 

sektorlover som kulturminneloven og naturmangfoldloven. En nærmere omtale av lover og forskrifter 

finnes i vedlegg A. 

2.1 Høring av konsesjonssøknad og søknad om ekspropriasjon 

Konsesjonssøknaden og søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse av 5.2.2018 ble sendt på 

høring 6.2.2018. Fristen for å komme med høringsuttalelse til søknaden ble satt til 20.3.2018. Den 

offentlige høringen av søknaden ble kunngjort to ganger i Sandnesposten og Norsk lysingsblad. 

Følgende instanser fikk søknaden på høring: Sandnes kommune, Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland 

fylkeskommune og Statens vegvesen region vest. Lyse Elnett orienterte alle grunneiere og 

rettighetshavere om høringen av søknaden.   
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2.2 Innkomne merknader  

NVE mottok totalt seks høringsuttalelser til søknaden. Uttalelsene er sammenfattet nedenfor. Lyse 

Elnett kommenterte uttalelsene i e-post av 7.5.2018.  

Sandnes kommune uttaler seg i epost av 23.3.2018. Av uttalelsen fremkommer det at Sandnes 

kommune har inngått en avtale med Lyse Elnett om at ledningen over Høyland gravplass skal fjernes 

da den er ulovlig. Sandnes kommune har lagt ved avtalen. Kommunen forutsetter at nedgraving av 

kabel eller flytting av master tas inn i konsesjonssøknaden slik at forholdene legger til rette for å få 

gjort dette i tråd med inngått avtale. Dette blir i forlengelsen fra Kleivane og ned forbi Høyland 

gravplass. For øvrig er kommunen glad for at ledninger graves ned i størst mulig grad.  

Sandnes kommune viser til lov om uønskede arter og mener det er viktig at det blir utredet for 

fremmede arter og at det ev. settes i verk tiltak for å unngå spredning. Dette gjelder spesielt park-

/japan-/hybridslirekne og kjempespringfrø, da slirekneartene er svartelistede arter. Kommunen vet at 

det finnes kjempespringfrø i området. Masser med planter/rotstengler/frø av disse artene må ikke 

flyttes.  

De to sørligste omsøkte riggplassene i Kleivane-området bør flyttes slik at de ikke legges i 

grøntstruktur og LNF, men i området som er regulert til boligformål (eller annen veggrunn) i 

reguleringsplan og grøntstruktur. Slik riggplassene er omsøkt, vil de komme i konflikt med natur og 

grøntstruktur og føre til modifisering av bekkeløp, samt fare for avrenning. Kommunen mener dette 

bør unngås.  

Videre bemerker kommunen at det ikke ser ut til å være noen endringer fra dagens traseer og forhold 

med tanke på rulleskianlegg og Melsheia. Det forutsettes at betingelser ved legging av kabel i 

kommunens grunn reguleres i egen avtale. Kommunen kan komme til å sende inn ytterligere 

merknader da det er flere enheter som forvalter eiendommer.  

Rogaland fylkeskommune uttaler seg i brev av 26.2.2018. Fylkeskommunen viser til at det er 

registrert et automatisk fredet kulturminne ved Kleivane, men at de ikke har noen merknader ettersom 

kablene skal legges i veg for unngå inngrep i dette kulturminnet. Fylkeskommunen mener at det under 

arbeidet ikke kan kjøres eller lagres noe i området med automatisk fredet kulturminne. Dersom det 

skal anlegges nye kjørespor eller anleggsveg i dyrket mark og utmark, må dette kartfestes og avklares 

med Rogaland fylkeskommune. Fylkeskommunen mener det ikke er konflikt med automatisk fredete 

kulturminner i de planlagte riggområdene. Fylkeskommunen minner om at dersom det gjøres funn ved 

gjennomføringen av planen, skal fylkeskommunen straks varsles og alt arbeid stanses, jf. lov om 

kulturminner § 8, 2.ledd.  

Fylkesmannen i Rogaland uttaler seg til søknaden i brev av 16.3.2018. Fylkesmannen viser til at 

tiltaket ved Kleivane innebærer graving gjennom om en mindre bekk. Denne bekken renner ut i 

Stokkalandvatnet som er et dyrefredningsområde. Fylkesmannen mener graving i bekken vil kreve 

tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Fylkesmannen er myndighet for denne forskriften i 

dette vassdraget og vil kunne sette vilkår om avbøtende tiltak ved behandling av søknaden. Ifølge 

Fylkesmannen må tiltakshaver også avklare tiltaket mht. vannressursloven § 11 om kantvegetasjon. 

Må kantvegetasjon fjernes i større strekk, må dette erstattes eller området må tilrettelegges for naturlig 

rehabilitering i etterkant. Fylkesmannen kan ikke se at dette er omtalt i søknadsdokumentet.  

Statens vegvesen uttaler seg i brev av 20.2.2018 og 2.3.2018. Statens vegvesen understreker at alle 

tiltak som berører riks- eller fylkesveg må søkes særskilt om til Statens vegvesen. Utover dette har 

Statens vegvesen ingen merknader.  
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Opplysningsvesenets fond (OVF) uttaler seg i epost av 13.3.2018. Av uttalelsen fremkommer det at 

opplysningsvesenets fond sin eiendom gnr/bnr 33/1 i Sandnes kommune berøres av kabelfornyelsen. 

Det bes om at det i god tid før arbeidet starter inngås avtale med fondet og at jordleier også varsles i 

god tid. Det må inngås avtale med jordleier om kompensasjon for eventuelt avlingstap. NMBU som 

jordleier, vil gjerne være med på å bestemme tidspunkt for graving på OVF sin eiendom slik at NMBU 

kan utnytte både beite og grasproduksjon mest mulig og foreslår graving i vinterhalvåret. Det må 

inngås avtale for tapt avling og beite. I tillegg er det viktig at det settes opp gjerder under 

anleggsarbeidet slik at beitende dyr ikke berøres. Området må tilbakeføres til beite/grasproduksjon så 

raskt som mulig.  

3 NVEs vurdering av søknaden og vedtak 

Konsesjonsbehandling etter energiloven innebærer en konkret vurdering av de fordeler og ulemper et 

omsøkt prosjekt har for samfunnet som helhet. NVE gir konsesjon til anlegg som anses som 

samfunnsmessig rasjonelle. Det vil si at de positive konsekvensene av tiltaket må være større enn de 

negative. Vurderingen av om det skal gis konsesjon til et omsøkt tiltak er en faglig skjønnsvurdering. 

3.1 Vurdering av tekniske og økonomiske virkninger 

Tronsholen 

Lyse Elnett søker om å bytte eksisterende 50 kV jordkabelanlegg ved Tronsholen fordi kablene er 

gamle og den tekniske tilstanden på kablene tilsier behov for fornyelse. Levetiden for disse 

kabelanleggene er utløpt, og Lyse har problemer med kapasiteten i anleggene. Estimert 

investeringskostnad for kabelanlegget ved Tronsholen er 17 millioner kroner. Anleggene som omsøkes 

er 3 stk. ca. 650 m lange kabelanlegg på forbindelsene Tronsholen – Vatne (TR-VT) 1 og 2 fra 1969 

og 1977 samt Tronsholen – Ålgård (TR-ÅL) fra 1966. Dette er oljekabler i dag. NVE mener at den 

omsøkte løsningen er i tråd med Lyse sin overordnete plan om å bygge om nett og stasjoner i området 

til en driftsspenning på 132 kV. Det omsøkte alternativet er planlagt med tanke på forbruksvekst og 

potensiell ny produksjon fra vind. Den omsøkte kabeltypen er 3x1x1600 mm² TSLF Al og er isolert 

for et fremtidig spenningsnivå på 132 kV. Kablene skal etter planen driftes på 50 kV inntil videre. 

NVE mener at drifts- og vedlikeholdskostnader for videre drift på gamle kabler vil bli vesentlige, og 

vil medføre avbruddsrisiko. NVE mener den omsøkte løsningen er en god teknisk løsning. Det 

omsøkte alternativet gir mulighet for drift på 132 kV og er dimensjonert for å kunne håndtere økning i 

forbruk og ta imot eventuell tilknytning av ny produksjon. 

Kleivane 

Ved Kleivane er det ønske fra Sandnes kommune om å forlenge to eksisterende jordkabler med ca. 

350 for å frigjøre areal til bolig og vei. Dette medfører at Lyse søker å forlenge eksisterende innskutt 

jordkabelanlegg i dette området.  Estimert investeringskostnad for kabelanlegget ved Kleivane er 6 

millioner kroner. Denne kostnaden dekkes av utbygger gjennom anleggsbidrag. Den omsøkte 

kabeltypen er 3x1x1600 mm² TSLF Al og er isolert for et fremtidig spenningsnivå på 132 kV. Kablene 

skal etter planen driftes på 50 kV inntil videre. NVE mener den omsøkte løsningen er en god teknisk 

løsning som gir mulighet for drift på 132 kV og som er dimensjonert for å håndtere økning i forbruk. 

NVE legger til grunn at kostnaden ikke dekkes av Lyse Elnett sine nettkunder.  
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3.2 Vurdering av virkninger for miljø og samfunn 

Tronsholen 

Jordkabelen vil ha begrensede virkninger for landskap, naturmiljø og friluftsliv i driftsfasen. Traseen 

vil ikke berøre verneområder, spesielt viktige naturtyper eller enkeltforekomster av biologisk 

mangfold med stor verdi. Traseen vil heller ikke berøre spesielt viktige landskaps- og friluftsområder. 

Tiltaket vil ikke berøre kjente kulturminner i området.  

Etter at det nye kabelanlegget er satt i drift vil eksisterende kabelanlegg tømmes for olje og plugges. 

Deretter vil kabelanlegget graves opp og fjernes på strekningen fra Tronsholen transformatorstasjon 

frem til Gamle Ålgårdsveien. Det anses ikke hensiktsmessig å fjerne anlegg på den resterende del av 

strekningen siden dette vil kunne generere trafikale problemer ved eventuell fjerning i Gamle 

Ålgårsdsvei. På eiendommen til Lyse går traseen delvis under etablert bygningsmasse, og det vil være 

svært kostnadskrevende å fjerne anlegg i dette området. Dersom det iverksettes tiltak i grunnen i dette 

området på et senere tidspunkt, vil Lyse Elnett bekoste fjerning av de aktuelle kablene. 

Sandnes kommune påpeker at det er viktig at det blir utreda for fremmede arter og at settes i verk 

tiltak for å unngå å spre disse dersom de viser seg å forekomme der hvor det skal graves. Dette gjelder 

spesielt park-/japan/hybridslirekne og kjempespringfrø. Masser med planter/rotstengler/frø av disse 

artene må ikke flyttes. Lyse Elnett viser til at de vil vurdere forholdet til fremmede arter i den videre 

planlegging av prosjektet og at et naturlig tiltak vil være å sikre at masser ikke fraktes bort fra 

anleggsområdene. NVE mener at det er fornuftig at det settes vilkår om at dette hensynet ivaretas 

under anleggsarbeidene og NVE mener dette bør gjøres som en del av en miljø-, transport- og 

anleggsplan (MTA-planen). Det skal derfor gjennomføres en kartlegging av fremmede, skadelige arter 

i/nær anleggsområdet. I den forbindelse bør risiko for spredning og aktuelle tiltak for å hindre 

spredning vurderes og beskrives.  

Kleivane 

Å legge ledningen om til jordkabel gjør at ledningen fjernes på strekningen og etter at anleggsarbeidet 

er over, vil det ikke lenger være noen visuelle virkninger av anlegget.  

Omlegging fra luftledning til jordkabel vil medføre overgraving av en mindre bekk nær mast 8. Dette 

kan i anleggsfasen medføre risiko for tilslamming nedstrøms i vassdraget. Den aktuelle bekken 

drenerer ut i Høylandsåna, som er registrert som en viktig naturtype (del av et viktig bekkedrag fra 

Bråsteinsvatnet til Sandnes sentrum). I vassdraget er det tidligere registrert elvemusling, som er 

oppført på Norsk Rødliste som sårbar og som også er en art av særlig stor forvaltningsmessig 

interesse. Ifølge Lyse Elnett antas det at arten ble utryddet fra vassdraget midt på 1970-tallet. 

Anleggsarbeidene i området vil ifølge Lyse Elnett planlegges og gjennomføres slik at eventuell 

tilslamming av bekken blir minimalisert. Fylkesmannen viser til at bekken renner ut i 

Stokkalandsvatnet, som er et dyrefredningsområde. Fylkesmannen mener det er viktig at det 

gjennomføres avbøtende tiltak for å hindre avrenning til verneområdet.  

Graving i bekken vil ifølge Fylkesmannen kreve tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. 

Fylkesmannen er myndighet for denne forskriften i dette vassdraget, og vil f.eks. kunne sette vilkår om 

avbøtende tiltak ved behandling av søknad. Fylkesmannen mener Lyse Elnett må avklare tiltaket mht. 

vannressursloven § 11 (kantvegetasjon). Fylkesmannen er også myndighet for denne paragrafen i 

vannressursloven. Fylkesmannen mener at dersom kantvegetasjonen må fjernes i et større strekk, må 

dette erstattes eller området må tilrettelegges for naturlig reetablering i etterkant. NVE kan ikke se at 
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det er mye kantvegetasjon langs bekken, og kabelen skal etableres i forbindelse med bygging av den 

nye vegen. NVE legger til grunn at virkningene for eventuell kantvegetasjon som følge av 

kabelleggingen, vil være små. Lyse Elnett viser til at de vil søke nødvendige tillatelser for 

gjennomføringen, herunder etter bl.a. forskrift om fysiske tiltak i vassdrag og ev. vannressursloven § 

11. NVE mener det er viktig at Lyse Elnett unngår tilslamming nedstrøms i bekken, og i en miljø-, 

transport- og anleggsplan skal Lyse Elnett beskrive hvordan anleggsarbeidet kan gjennomføres for å 

unngå dette. NVE legger til grunn at Lyse Elnett innhenter nødvendige tillatelser fra Fylkesmannen før 

anleggsarbeidet starter.  

NVE har redegjort for hvilke naturmangfoldverdier som kan bli berørt av de omsøkte endringene, og 

hvordan de kan bli berørt, jf. Naturmangfoldloven §§ 8-12. Etter NVEs vurdering vil ikke anleggene 

medføre konflikt med forvaltningsmålene i naturmangfoldloven §§ 4 og 5. Ettersom NVEs vurdering 

av de omsøkte anleggene ikke vil øke belastningen, vil NVE ikke gjøre noen nærmere vurdering av 

den samlede belastningen for naturmangfold, jf. Naturmangfoldloven § 10. Etter NVEs vurdering vil 

også §§ 11 og 12 i naturmangfoldloven være dekket av kravet om MTA-plan og de vilkår som NVE 

setter der.  

Ved Kleivane er det registrert ett kulturminne som ligger tett inntil traseen. Lyse Elnett viser til at det 

har vært dialog med kulturminnemyndighetene om dette minnet. Traseen vil forbi dette området 

legges i veien for å unngå inngrep nordvest for dagens veibane. Kulturminnet (Id 24795) er en 

rydningsrøyslokalitet fra jernalder/middelalder. Fylkeskommunen viser at ettersom kablene skal 

legges i vei, så har de ingen merknader. Fylkeskommunen poengtere at det under arbeidet heller ikke 

kjøres eller lagres noe i området med automatisk freda kulturminne. Fylkeskommunen viser til at det 

ikke er konflikt med automatisk freda kulturminner i de planlagte riggområdene. Eventuelle funn ved 

gjennomføringen av planen skal varsles til Rogaland fylkeskommune, og alt arbeid stanses inntil 

fylkeskommunen har vurdert funnet, jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd. Lyse Elnett viser til at 

traseen er planlagt for å ta hensyn til eksisterende kulturminne i området. Dersom det er behov for 

anlegge kjørespor eller anleggsvei i dyrket mark, vil Lyse Elnett avklare disse med 

kulturminnemyndighetene. NVE legger til grunn at kabelen ikke vil medføre virkninger for 

kulturminner og at Lyse Elnett i MTA-planen beskriver hvordan kulturminne skal merkes og 

hensyntas under anleggsarbeidet.  

Kabelanlegget vil etableres i forbindelse med bygging av den nye veien for å redusere omfanget av 

inngrep, og risiko for trafikale problemer i området. Statens vegvesen understreker at alle tiltak som 

berører riks- eller fylkesveg må søkes særskilt om til Statens vegvesen. NVE legger til grunn at Lyse 

Elnett vil søke om nødvendige kryssinger av vegnettet.   

Sandnes kommune viser til at de har inngått en avtale med Lyse om at luftledningen over Høyland 

gravplass skal fjernes. Bakgrunnen for dette er at gravferdsforskriften § 7 sier at «ingen former for 

luftstrekk kan krysse gravplass». Kommunen forutsetter at denne strekningen inkluderes i søknaden. 

Lyse Elnett viser til at det for tiden er dialog mellom partene om dette. Lyse Elnett viser til at den 

aktuelle strekningen ikke omfattes av foreliggende søknad, og de mener at det omsøkte tiltaket vil ikke 

legge vesentlige føringer for hvordan en videre kabling eventuelt bør gjennomføres. Lyse Elnett er 

derfor av den formening at søknaden bør kunne sluttbehandles uten at en endelig løsning over 

Høyland gravplass er ferdigstilt. NVE har ikke myndighet til å pålegge Lyse Elnett å søke om endring 

av eksisterende konsesjoner. En avtale inngått mellom Sandnes kommune og Lyse Elnett er en 

privatrettslig avtale. NVE legger til grunn at Lyse Elnett og Sandnes kommune fortsetter dialogen. 

NVE viser også til Stortingets kablingspolicy i St.meld. 14 (2011-2012) der det fremkommer at det 

som hovedregel kreves ekstern betalingsvillighet for kabling av eksisterende ledninger.   
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Midlertidige riggområder 

I forbindelse med anleggsarbeidet er det behov for midlertidige riggområder for mellomlagring av 

masser, plassering av utstyr og materiell. Lyse Elnett har kartfestet seks ulike midlertidige riggplasser 

på ca. 1 dekar.  

 

Figur 2: Midlertidige riggområder i blått. Kart til venstre fra Tronsholen og til høyre fra Kleivane. Kilde: søknaden. 

Sandnes kommune mener at de to sørligste av de omsøkte riggplassene i Kleivaneområdet bør flyttes, 

slik at de ikke legges i grøntstruktur og LNF. De bør legges i arealer som er regulert til boligformål 

(eller annen veggrunn) i reguleringsplan og kommuneplan. Slik det er foreslått i søknaden, mener 

Sandnes kommune de vil komme i konflikt med natur og grøntstruktur, og føre til modifisering av 

bekkeløp, samt fare for avrenning. Lyse Elnett viser til at de omsøkte riggplassene er lokalisert med 

tanke på en god gjennomføring av anleggsarbeidene. Lyse Elnett anser det ikke mulig å flytte disse. 

Etter at anleggsfasen er gjennomført vil disse tilbakeføres til opprinnelig arealbruk, og Lyse Elnett 

vurderer konsekvensene for grøntstruktur for å være små. NVEs erfaring er at plassering av 

midlertidige riggplasser ofte endrer seg når man starter detaljplanlegging av prosjektet. Det er derfor 

midlertidige riggplasser behandles som en del av MTA-planen. MTA-planen skal godkjennes av NVE 

før anleggsstart og NVE mener at Lyse Elnett i denne planen skal vurdere innspillet fra kommunen. 

MTA-planen vil sendes på høring til kommunen.  

Opplysningsvesenets fond og NMBU Sandnes som leier grunnen ønsker at det inngås avtale i god tid 

før anleggsarbeidet starter. NMBU Sandnes ønsker å være med å bestemme når anleggsarbeidet skal 

gjennomføres. Lyse Elnett kommenterer at de vil behandle OVF på samme måte som andre grunneiere 

langs traseen. NVE mener at Lyse Elnett som en del av MTA-planen skal vurdere og beskrive hvordan 
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og når anleggsarbeidet skal gjennomføres slik at det gir minst mulige virkninger, og NVE legger til 

grunn at virkninger for dyrka mark og beitemark inngår i disse vurderingene. 

3.1 NVEs vedtak 

Konsesjonsbehandling etter energiloven innebærer en konkret vurdering av de fordeler og ulemper det 

omsøkte prosjektet har for samfunnet som helhet. Det innvilges konsesjon til prosjekter som anses 

som samfunnsmessig rasjonelle, det vil si hvis de positive virkningene anses som større enn de 

negative, jf. energiloven §1. NVE mener det er viktig å sikre forsyningssikkerheten til Sandnes og at 

det er viktig å legge til rette for annen samfunnsutvikling. Etter NVEs vurdering vil virkningene for 

allmenne og private interesser være minimale etter at anleggsarbeidet er gjennomført. NVE mener at 

fordelene er større enn ulempene totalt sett. Anleggsarbeidet vil imidlertid medføre noen ulemper og 

NVE vil derfor sette vilkår om at det skal utarbeides en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) som 

skal godkjennes av NVE før bygging av anlegget kan starte. I tillegg til det som fremgår av veilederen 

for MTA-planer, skal planen beskrive hvordan anleggsarbeidet skal gjennomføres slik at det ikke spres 

fremmede organismer. Det skal også beskrives hvordan man kan unngå tilslamming av bekken ved 

Kleivane og sikre registrert kulturminne. Som en del av MTA-planen skal Lyse Elnett vurdere 

innspillet fra kommunen om alternative riggplasser. Kommunen skal motta MTA-planen på høring.  

I medhold av energiloven gir NVE Lyse Elnett konsesjon til å bygge og drive følgende elektriske 

anlegg i Sandnes kommune i Rogaland fylke, se vedlagte anleggskonsesjon ref. NVE 201801358-16: 

 Tre sett med nye 132 kV jordkabler mellom Tronsholen transformatorstasjon og kabelendemast 

ved Ålgårdsvegen 80 

 Ny ca. 300 meter lang jordkabel ved Kleivane 

 Rive ca. 300 meter av eksisterende 47 kV ledning ved Kleivane 

 

4 NVEs vurdering av søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse 

Ekspropriasjon innebærer at en grunneier/rettighetshaver må gi fra seg eiendomsrettigheter eller andre 

rettigheter uten å godta dette frivillig, mot at det i en etterfølgende skjønnssak fastsettes erstatning. 

Dette vil kunne skje dersom grunneier/rettighetshaver og søker ikke lykkes i å forhandle seg fram til 

minnelige avtaler. NVE forutsetter at Lyse Elnett AS forsøker å komme frem til minnelige ordninger 

med berørte grunneiere og rettighetshavere jf. oreigningslova § 12. 

4.1 Hjemmel 

Lyse Elnett AS har i medhold av oreigningslova § 2 nr. 19 søkt om tillatelse til å foreta ekspropriasjon 

av nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de omsøkte elektriske anleggene, herunder 

rettigheter for lagring, atkomst og transport. Oreigningslova § 2 nr.19 gir hjemmel til å ekspropriere 

«så langt det trengst til eller for (…) varmekraftverk, vindkraftverk, kraftlinjer, transformatorstasjonar 

og andre elektriske anlegg.» 

Bestemmelsen gir NVE hjemmel til å samtykke til ekspropriasjon av eiendomsrett eller 

bruksrettigheter for å bygge og drive de omsøkte anleggene. Totalt blir ca. 20 grunneiere berørt av 

tiltakene som NVE meddeler konsesjon til. 

4.2 Omfang av ekspropriasjon 
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Søknaden gjelder ekspropriasjon til nødvendig grunn og rettigheter for bygging og drift/vedlikehold, 

herunder rettigheter for lagring, atkomst, ferdsel og transport i forbindelse med bygging og 

drift/vedlikehold av de omsøkte anleggene.  

Lyse Elnett AS søker om ekspropriasjon til bruksrett for følgende arealer: 

 Jordkabeltraseene 

Her vil nødvendig areal for fremføring av ledning bli klausulert. Klausuleringsbeltet utgjør normalt 

en ca. 7-8 meter bred trasé for 132 kV jordkabler. Retten omfatter også rydding av skog i traseen i 

driftsfasen.  

 Lagring, ferdsel og transport   

Dette omfatter nødvendige rettigheter til lagring, ferdsel og transport av utstyr og materiell på 

eksisterende privat vei mellom offentlig vei og kabeltraseen, i terrenget mellom offentlig eller 

privat vei frem til ledningsanleggene og terrengtransport langs kabeltraseen.  

 Riggplasser  

Rett til å etablere midlertidige riggplasser som vist på kart i søknaden. 

4.3 Interesseavveining 

Samtykke til ekspropriasjon kan bare gis etter at det er foretatt en interesseavveining etter 

oreigningslova § 2 annet ledd: «Vedtak eller samtykke kan ikkje gjerast eller gjevast uten at det må 

reknast med at inngrepet tvillaust er meir til gagn enn skade.» Dette innebærer at samtlige skader og 

ulemper de omsøkte anlegg medfører, skal avveies mot den nytten som oppnås med ekspropriasjonen. 

Interesseavveiningen i denne saken innebærer at hensynet til samfunnets interesse i 

forsyningssikkerhet og annen samfunnsutvikling avveies mot hensynet til de grunneiere eller 

rettighetshavere som blir berørt og til andre allmenne interesser knyttet til miljø i vid forstand, se 

kapittel 3. 

Utover noen ulemper i anleggsperioden, blir de berørte grunneierne og andre interesser i liten grad 

berørt av driften av de anleggene det er gitt konsesjon til. NVE mener de samfunnsmessige fordelene 

ved dette tiltaket veier tyngre enn hensynet til den enkelte grunneier eller rettighetshaver. NVE har 

etter en samlet vurdering funnet at de samfunnsmessige fordeler ved de anlegg det er gitt konsesjon til 

utvilsomt er større enn skader og ulemper som påføres andre.  

4.4 NVEs samtykke til ekspropriasjon   

Det foreligger grunnlag etter oreigningslova § 2 annet ledd, jf. § 2 nr. 19 til å gi samtykke til 

ekspropriasjon for de anleggene Lyse Elnett AS har søkt om. NVE viser til vedtak om samtykke til 

ekspropriasjon, ref. NVE 201801358-17. 

NVE gjør samtidig oppmerksom på at ekspropriasjonstillatelsen faller bort dersom begjæring av 

skjønn ikke er framsatt innen ett år etter endelig vedtak er fattet, jf. oreigningslova § 16. 

NVE forutsetter at Lyse Elnett AS forsøker å komme fram til minnelige ordninger med berørte 

grunneiere og rettighetshavere. Dersom dette ikke er mulig, skal den enkelte grunneier kompenseres 

gjennom skjønn. 
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4.5 Forhåndstiltredelse  

Lyse Elnett AS søker også om forhåndstiltredelse etter oreigningslova § 25. Forhåndstiltredelse 

innebærer at tiltakshaver kan sette i gang anleggsarbeidet før skjønn er avholdt/erstatning er fastsatt.  

Normalt forutsetter samtykke til forhåndstiltredelse at skjønn er begjært. NVE har foreløpig ikke 

realitetsbehandlet denne delen av søknaden, og vil avgjøre søknaden om forhåndstiltredelse når skjønn 

eventuelt er begjært 

Vedlegg A - Oversikt over lovverk og behandlingsprosess 

A.1 Energiloven 

For å bygge, eie og drive elektriske anlegg kreves det konsesjon etter energiloven § 3-1. NVE er 

delegert myndighet til å treffe vedtak om å bygge og drive elektriske anlegg, herunder kraftledninger 

og transformatorstasjoner. 

A.2 Oreigningslova 

Tiltakshaver har også søkt om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse etter oreigningslova. I 

utgangspunktet skal tiltakshaver forsøke å inngå minnelige avtaler med grunneiere og rettighetshavere 

for å sikre seg nødvendige rettigheter til bygging, drift og vedlikehold av de elektriske anleggene. For 

det tilfelle det ikke er mulig å inngå minnelige avtaler med alle grunneiere og rettighetshavere, vil det 

være nødvendig med ekspropriasjonstillatelse for å kunne gjennomføre tiltaket. Etter oreigningslova § 

2 nr. 19 er kraftliner, transformatorstasjoner og andre elektriske anlegg mulige ekspropriasjonsformål. 

I tillegg til ekspropriasjon er det vanlig å søke om forhåndstiltredelse etter oreigningslova § 25, som 

innebærer en tillatelse til å iverksette ekspropriasjonsinngrep før det foreligger rettskraftig skjønn. Det 

er NVE som er ansvarlig for behandlingen etter oreigningslova. 

A.3 Samordning med annet lovverk 

A.3.1 Plan- og bygningsloven 

Kraftledninger og transformatorstasjoner med anleggskonsesjon etter energiloven § 3-1 er ikke 

omfattet av lovens plandel. Lovens krav til konsekvensutredninger og krav til kartfesting gjelder 

fortsatt. Unntaket betyr at:  

 konsesjon kan gis uavhengig av planstatus 

 det ikke skal utarbeides reguleringsplan eller gis dispensasjon 

 det ikke kan vedtas planbestemmelser for slike anlegg 

Vedtak om elektriske anlegg som krever anleggskonsesjon skal kun fattes av energimyndighetene. De 

øvrige myndigheter er høringsinstanser. Statlige, regionale og lokale myndigheter får etter 

ikrafttredelse av den nye loven innsigelsesrett og klagerett på NVEs konsesjonsvedtak etter 

energiloven, jf. energiloven § 2-1. 

Behandlingsreglene for kraftledninger skal praktiseres for elektriske anlegg med tilhørende 

konstruksjoner og nødvendig adkomst. Dette innebærer at adkomstveier som er nødvendig for driften 

av energianleggene skal inntegnes på konsesjonskartet, behandles samtidig med anlegget for øvrig og 

inngå i konsesjonsvedtaket. Disse skal ikke behandles etter plan- og bygningsloven, under 

forutsetningen at disse veiene gis en betryggende behandling etter energiloven, der berørte interesser 

gis mulighet for å gi sine innspill. Veier som ikke inngår i prosessen fram til konsesjonsvedtaket, skal 
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framlegges i detaljplaner som følger opp konsesjonsvedtaket, eller behandles av kommunene etter 

plan- og bygningsloven. 

Selv om nettanlegg kan etableres uavhengig av innholdet i eksisterende arealplaner, betyr ikke at det 

er likegyldig for utbygger eller NVE hvilken arealbruk som berøres og hvilke planer som foreligger. 

Eksisterende bruk av arealene er som før en viktig del av de reelle hensynene som skal ivaretas når 

alternative traseer vurderes og en konsesjonsavgjørelse fattes. Foreliggende regulering til vern kan for 

eksempel være en viktig grunn til å unngå dette arealet, men planen gir ingen absolutte krav om å 

unngå arealet. 

Elektriske anlegg som er unntatt fra plan- og bygningsloven skal i kommunale plankart fremtre som 

hensynssoner, noe som betyr at det skal registreres kraftledninger med tilhørende byggeforbudssoner i 

samsvar med regelverket til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. På kart vil ledninger 

være vist som et skravert område. Tidligere framstilling av ledninger som planformål (spesialområde, 

fareområde) med egne farger skal fases ut. Planformål ved ledninger skal framstilles ut fra forutsatt 

bruk av arealet i området for øvrig.  

Kraftledninger med anleggskonsesjon er også unntatt fra byggesaksdelen i plan- og bygningsloven. 

Unntaket gjelder elektriske anlegg, som er en fellesbetegnelse på elektrisk utrustning og tilhørende 

byggtekniske konstruksjoner. Konstruksjoner som ikke har betydning for drift og sikkerhet ved de 

elektriske anleggene vil derfor omfattes av byggesaksbestemmelsene. Enkelte byggverk tilknyttet 

transformatorstasjoner vil dermed fortsatt kunne kreve byggesaksbehandling fra kommunen. I denne 

saken har ikke Lyse Elnett søkt om slike byggverk. 

A.3.2 Kulturminneloven 

Alle fysiske inngrep som direkte kan påvirke kulturminner eller kulturlandskap, skal avklares mot 

kulturminneloven (kulml.) før bygging. Generelt skal det være gjennomført undersøkelser i 

planområdet for å avdekke mulige konflikter med automatiske fredete kulturminner, jf. kulml. § 9. 

Eventuelle direkte konflikter mellom det planlagte tiltaket og automatisk fredete kulturminner, må 

avklares gjennom en dispensasjonssøknad etter kulturminneloven. 

A.3.3 Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven omfatter all natur og alle sektorer som forvalter natur eller som fatter 

beslutninger som har virkninger for naturen. 

Lovens formål er å ta vare på naturens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og 

økologiske prosesser gjennom bærekraftig bruk og vern. Loven skal gi grunnlag for menneskers 

virksomhet, kultur, helse og trivsel, både nå og i framtiden, også som grunnlag for samisk kultur. 

Loven fastsetter alminnelige bestemmelser for bærekraftig bruk, og skal samordne forvaltningen 

gjennom felles mål og prinsipper. Loven fastsetter videre forvaltningsmål for arter, naturtyper og 

økosystemer, og lovfester en rekke miljørettslige prinsipper, blant annet føre-var-prinsippet og 

prinsippet om økosystemforvaltning og samlet belastning. 

Prinsippene i naturmangfoldloven skal trekkes inn i den skjønnsmessige vurderingen som foretas når 

det avgjøres om konsesjon etter energiloven skal gis, til hvilken løsning og på hvilke vilkår. I henhold 

til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8–12 legges til grunn som 

retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det skal fremgå av begrunnelsen hvordan 

prinsippene om bærekraftig bruk er anvendt som retningslinjer. Tiltakets betydning for 

forvaltningsmål for naturtyper, økosystemer eller arter, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5 drøftes der 
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det er aktuelt. Miljøkonsekvensene av tiltaket skal vurderes i et helhetlig og langsiktig perspektiv, der 

hensynet til det planlagte tiltaket og eventuelt tap eller forringelse av naturmangfoldet på sikt avveies.  
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Ekspropriasjonstillatelse for nye 132 kV kabler ved Tronsholen og 

Kleivane 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknad av 5.2.2018 fra Lyse Elnett AS. 

NVE har, etter en samlet vurdering, funnet at samfunnsmessige fordeler som vinnes ved nedenfor 

angitte anlegg, utvilsomt er større enn skader og ulemper som påføres andre. For nærmere begrunnelse 

for vedtaket viser NVE til notatet ”Bakgrunn for vedtak” av i dag.  

I medhold av lov om oreigning av fast eigedom av 23.10.1959, § 2 nr. 19, og bemyndigelse gitt ved kgl. 

res. 05.11.1982, gir NVE herved Lyse Elnett AS tillatelse til å kreve nødvendig grunn og rettigheter 

avstått i Sandnes kommune i Rogaland fylke for bygging/drift av to ca. 300 meter lange 132 kV 

jordkabler ved Kleivane og tre ca. 650 meter lange 132 kV jordkabler ved Tronsholen. 

Tillatelsen gir rett til ekspropriasjon av bruksrett for følgende arealer: 

 Jordkabelgaten. Nødvendig areal for framføring av jordkablene. Klausuleringsbeltet utgjør normalt 

en ca. 7-8 meter bred trasé. 

 Nødvendig adkomst, ferdsel og transport. Dette gjelder blant annet rettigheter til adkomst, ferdsel og 

transport av utstyr, materiell og mannskap på eksisterende privat vei mellom offentlig vei og 

kabeltraseen, i terrenget mellom offentlig eller privat vei fram til kabeltraseen og terrengtransport 

langs kabeltraseen. Bruksretten gjelder også for uttransport av tømmer som hugges i traseen, 

nødvendig transport som følge av fjerning av eksisterende kabler og uttransport av gammelt 

materiell.  

 Riggplasser. Rett til å etablere/bygge riggplasser. (Bruksretten til riggplasser bortfaller når anlegget 

er satt i drift).  

Jordkablenes traseer skal i det vesentlige være som vist med lilla strek på kart vedlagt 

anleggskonsesjonen. 

NVE forutsetter at Lyse Elnett AS forsøker å komme fram til minnelige ordninger med berørte 
grunneiere/rettighetshavere. Det forutsettes at De underretter grunneierne/rettighetshaverne om 

ekspropriasjonstillatelsen, jf. forvaltningsloven kap. V. Vedlagte orienteringsbrev med NVEs påtegning 

bes sendt til grunneiere og rettighetshavere snarest. 
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Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet 15. august 2018 (forlenget klagefrist på 

grunn av ferieavvikling), jf. forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage skal være skriftlig, stiles til 

Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår 

sentrale e-postadresse nve@nve.no. 

Ekspropriasjonstillatelsen faller bort hvis skjønn ikke er begjært innen ett år fra endelig vedtak, jf. 

oreigningsloven § 16. 
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I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, 

fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 3-1, jf. forskrift av 7.desember 1990 nr. 959 om 

produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. 

(energilovforskriften) § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet i brev av 

27. juni 2016, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 5.2.2018 

og vedlagt notat Bakgrunn for vedtak av i dag, anleggskonsesjon til Lyse Elnett AS. 

 

Anleggskonsesjonen gir rett til å eie, bygge og drive følgende elektriske anlegg i Sandnes og 

Gjesdal kommuner i Rogaland fylke: 

På kraftoverføringen mellom Tronsholen transformatorstasjon, Ålgård transformatorstasjon og 

Oltedal transformatorstasjon: 

 Bygge om ett ca. 600 meter langt jordkabelanlegg, med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt 

3x1x1600 TSLF Al, fra Tronsholen transformatorstasjon til kabelendemast ved Gamle 

Ålgårdsvei 80. 

og til fortsatt å eie og drive: 

 En ca. 7,5 km lang luftledning med tverrsnitt 3x95 Cu fra kabelendemast ved Gamle 

Ålgårdsveien 80 innsløyfing Ålgård.  

 En ca. 5,5 km lang kraftledning med spenning 50 kV med tverrsnitt 3xl20 FeAl fra innsløyfing 

Ålgård til kabelendemast nord for Ålgård transformatorstasjon.  

 To stk. ca. 750 meter lange jordkabelanlegg, med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt 

3x1x1600 AQ, fra kabelendemast til Ålgård transformatorstasjon. 

 En ca.11,4 km lang luftledning med tverrsnitt 3x95 Cu fra innsløyfing Ålgård mot Oltedal samt 

et ca.0,7 km langt jordkabelanlegg med tverrsnitt 3x1x400 Al inn til Oltedal 

transformatorstasjon. 

 

Anleggskonsesjonen gir rett til å eie, bygge og drive følgende elektriske anlegg i Sandnes 

kommune i Rogaland fylke: 

På den ca. 5,1 km lange kraftoverføringen mellom Tronsholen og Vatne (dobbeltkursledning): 

 Bygge om to stk. ca. 650 meter lange jordkabelanlegg, med nominell spenning 132 kV og 

tverrsnitt 3x1x1600 mm2 TSLF Al, fra Tronsholen transformatorstasjon til kabelmast 1 ved 

Gamle Ålgårdsvei 80.  

 To stk. ca. 350 meter lange jordkabelanlegg, med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt 

3x1x1600 mm2 TSLF Al, fra kabelmast 8 til jordkabelanlegg ved Kleivane.  

og til fortsatt å eie og drive: 

 En ca. 1,04 km lang dobbel luftledning fra kabelmast 1 til kabelmast nr. 8 ved Melsheia med 

spenning 50 kV og tverrsnitt 2x3x120 FeAl. 

 To stk. ca. 2,13 km lange jordkabelanlegg mellom Kleivane og mast nr 20 ved Auestad med  

spenning 50 kV og tverrsnitt 3x1x1200 mm2 AI. 
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 En ca. 0,88 km lang dobbel luftledning fra mast nr 20 ved Auestad til Vatne 

transformatorstasjon med  spenning 50 kV og tverrsnitt 2x3x120 FeAl. 

 

Anleggene skal bygges i traseene som fremgår på kart merket «132 kV kabler i Sandnes», vedlagt denne 

konsesjonen.  

Anleggskonsesjon meddelt Lyse Nett AS 02.10.2001, NVE-ref. 200105719-2, bortfaller når ovennevnte 

anlegg idriftsettes. 

Anleggskonsesjon meddelt Lyse Elnett AS 22.4.2010, NVE-ref. 201000922-9, bortfaller når ovennevnte 

anlegg idriftsettes. 

 

Vilkår 

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I 

tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår: 

1. Varighet 

Konsesjonen gjelder inntil 29.6.2048.  

2. Fornyelse 

Konsesjonæren skal søke om fornyelse av konsesjonen senest seks måneder før konsesjonen 

utløper. Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis 

melding om dette. 

3. Bygging 

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og idriftsatt innen 3 år fra 

endelig konsesjon.  

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse. Slik 

søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen. 

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse ikke overholdes. 

4. Drift 

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid 

gjeldende regler for driften. 

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom 

eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra NVE. 

Godkjenning kan gis etter søknad. 

5. Nedleggelse 

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om 

dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.  
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6. Endring av konsesjon 

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser. 

7. Tilbakekall av konsesjon 

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder 

gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.  

8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår 

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid 

gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne 

lovgivningen. 

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.  

9. Kostnadsrapportering 

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for 

anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENs 

nettsider www.ren.no. 

10. Miljø-, transport- og anleggsplan 

Anleggene som skal bygges (jf. kulepunkt 1, 6 og 7 foran) skal bygges, drives, vedlikeholdes og 

nedlegges i henhold til en miljø-, transport- og anleggsplan, som utarbeides av konsesjonæren og 

godkjennes av NVE før anleggsstart. Planen skal utarbeides i samsvar med NVEs veileder om 

utarbeidelse av miljø-, transport- og anleggsplan for anlegg med konsesjon etter energiloven. Lyse 

Elnett skal utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere og andre rettighetshavere. 

Sandnes kommune skal få uttale seg til planen. Planen skal gjøres kjent for entreprenører. 

Konsesjonæren har ansvaret for at planen følges. 

Anleggene skal til enhver tid holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til miljø-, 

transport- og anleggsplanen og eventuelt andre vilkår/planer.  

Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene, som skal 

være ferdig senest to år etter at anlegget eller deler av anlegget er satt i drift. 

Tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget er tillagt NVE. Utgifter 

forbundet med NVEs godkjenning av planen, og utgifter til tilsyn med overholdelse av planen 

dekkes av konsesjonæren. 

Ved behov for planer etter andre vilkår, kan disse inkluderes i miljø-, transport- og anleggsplanen.  

Konsesjonæren skal avklare undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 før miljø-, transport- 

og anleggsplanen blir godkjent. 

Utover det som står i veilederen skal planen spesielt beskrive og drøfte: 

 Hvordan kulturminnet ved Kleivane skal merkes under anleggsarbeid. 

 Hvordan tilslamming nedstrøms bekken ved Kleivane kan unngås. 

 Alternative midlertidige riggplasser som foreslått av Sandnes kommune. 
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Kommunen skal motta MTA-planen på høring.  

11. Riving av eksisterende anlegg 

Eksisterende 50 kV kraftledning Tronsholen – Vatne 1 og 2 skal rives mellom mast 9 og 10 innen 

ett år etter idriftsettelse av den nye 132 kV kabelen. Deler av eksisterende 50 kV kabelanlegg 

Tronsholen – Vatne 1 og 2 og Tronsholen - Ålgård skal plugges og fjernes innen to år etter at de 

nye kablene er satt i drift. 

Det skal lages en plan for rivingen av ledningen og kablene. Planen skal forelegges NVE før 

arbeidene igangsettes, og den kan inngå i miljø-, transport- og anleggsplanen.  

 

Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 

klageinteresse innen 15. august 2018 (forlenget klagefrist på grunn av ferieavvikling), jf. 

forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og 

energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-

postadresse nve@nve.no.  

 

 

 

 

 

Rune Flatby Siv Sannem Inderberg 

direktør seksjonssjef  

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Grunneiere/rettighetshavere 

 

   

   

 

   

Vår dato: 29.06.2018         

Vår ref.: 201801358-20     

Arkiv: 611   Saksbehandler: 

Deres dato:    Lisa Vedeld Hammer 

Deres ref.:    

   

22959033/liha@nve.no 

         

Tillatelser til nye 132 kV kabler i Sandnes.  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag fattet vedtak om å gi Lyse Elnett AS 

anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å bygge og drive nye 132 kV kabler ved Tronsholen og 

ved Kleivane i Sandnes kommune i Rogaland fylke. Bakgrunnen for vedtaket er at kablene ved 

Tronsholen er gamle og må byttes ut. Ved Kleivane skal kabling av eksisterende luftledning legge til 

rette for utbygging av boliger og ny veg.  

Konsesjonsdokumentet, ekspropriasjonstillatelsen og NVEs vurderinger er tilgjengelige på 

www.nve.no/kraftledninger. 

Partsinnsyn 

Forvaltningslovens regler om partsinnsyn gir grunneier/rettighetshaver rett til å be om å få se sakens 

dokumenter. Ved ønske om dokumentinnsyn, se www.einnsyn.no, eller ta kontakt med saksbehandler i 

NVE.    

Klage 

Vedtakene kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 15.august 2018 (forlenget klagefrist på 

grunn av ferieavvikling), jf. forvaltningsloven kap. VI. Parter (grunneiere, rettighetshaver og 

konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (andre med spesielt nær rettslig, økonomisk eller 

faktisk tilknytning til saken og organisasjoner som representerer berørte interesser) har rett til å klage på 

vedtakene. 

  

http://www.nve.no/kraftledninger
http://www.einnsyn.no/
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En klage skal være skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Den må 

presisere om det er anleggskonsesjon og/eller samtykke til ekspropriasjon som påklages, og inneholde 

opplysninger som gjør det mulig for NVE å avgjøre om klageren har klagerett. Den bør også inneholde 

en begrunnelse. Etter forvaltningsloven skal NVE vurdere klagene og forberede saken før den sendes til 

Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse. Vi foretrekker at klager sendes til vår sentrale e-

postadresse nve@nve.no.  

 

Ved spørsmål eller behov for nærmere opplysninger, ta kontakt med saksbehandler i NVE, Lisa Vedeld 

Hammer tlf. 22 95 90 33 eller e-post liha@nve.no. 

 

 

Med hilsen 

 

Siv Sannem Inderberg 

seksjonssjef 

Lisa Vedeld Hammer 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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